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RESUMEN: El presente artículo describe el desarrollo
e implementaeión. a bajo eosto. de un sistema de
adquisieión de datos, La aplicación puede estar en el
campo de la instrumentación o en la supervisión y
monitoreo de proeesos produetivos.
El sistema permite monitorear cuatro serIales
analógieas. a través del puerto paralelo de una Pe. las
que van a ser presentadas en un panel. tal eomo se
muestra en la Figura N° l. Como herramienta de
desarrollo se utilizó el sothvare Labview de National
Instrument (NI). el panel principal euenta con la
informaeión necesaria. pard los casos de producción de
radioisótopos deIIPEN.
ABSTRACT: The present article describes the
development al1(l implementation. to low costo al' a data
acquisition system. The applieation ean be in the freid
01' the instrumentation or in lhe supervision and
monitoring of productive proccsses.
Thc systcm pcrmits to monitor four analog signals,
through lhe parallel port PC. whieh will be show in a
panel. just as is shown in the Figure N° 1. As tool 01'
development the software Labview 01' National
Instnllllent (NI) was used. the main panel gives
neccssary information. for the task 01' radioisotopes
produclion in lhe IPEN.
"ALABRAS CL.-\ VES: Supervisión. Monitoreo.
Labview. Intcrtase. Sothvare. Puerto paralelo
1. Ji\'TRODUCCJÓN
El proyecto desarrollado. integra dos aspectos. una
es la interfase física o hardware. cuya función es captar
las scíialcs tísicas. generadas por los sensores
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integrados al proceso. las que deben ser previamente
preamplilicadas. y luego digitalizadas y enviadas a la
pe. a través del pucrto paralelo (estándar IEEE 1284)
[Il. Para ello. se utiliza un multiplexor analógico de 4
canales y un convertidor analógico/digital.
El otro aspecto es el software. en cual ha sido
dcsarrollado con el programa Labview 6.i dc NI [2]. el
cual controla y gobierna el puerto paralelo de la PC y
realiza la presentaeión de los diferentes paneles.
JI. DESARROLLO DEL TRABAJO
El proyecto esta conformada por:
A. Desarrollo de la l/l/erfase Físíca
Integrada por dispositivos electrónicos que permite
captar las señales lisicas dcl exterior (proceso).
convertirla en señalcs digitalcs y cnviarlo al puerto
paralclo para ser adquiridas por el sistema "SADQ-I".
El circuito básico cstá compuesto por un
multiplexor analógico de cuatro canalcs. los que son
selcccionados con cluso de 2 señales del bus dc control
del puerto paralelo. El conversor analógico-digital de 8
bit de aproximaciones sucesivas. es controlado por
señales del bus de control para el iniciar la convcrsión.
luego de la cual entrega una señal de fin dc conversión
(lNT) hacia el puerto paralelo (bus de Estado) [3]. Los
datos digitalizados son ingresados al puerto paralelo a
lmvés del bus de datos. tal como se muestra en la
ligura N" 2. Las señales dc los sensores deben ser
amplificadas para tener un nivel nklximo de 5 voltios
[4l.
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4Fig. 1. Panel Principal Sistema SADQ
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H. Desarrollo del so{ill'are
La PC utilizada. es una Pentium IV de 1.5 Ghz,. su
pueno paralelo se encuentra contigurado en modo
autom;'ilico - bidireccional. El programa desarrollado
permitc administrar el pucno paralelo. mediante las
funciones pre-diseñadas de lectura / escritura para
puel10 paralelo del Labvic", 6.i (1'011 l/O).
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El programa consta de dos módulos. el primcro
genera las señales de control para la escritura y lectura
en el puel10 (selección de canales. control de la
conversión y el envío de las señales digitalizadas al
pueno de la PC para su adquisición). según protocolo
establecido en las fichas técnicas de los compollentes
electrónicos utilizados.
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El siguiente módulo está encargado de leer los
datos de la memoria. decodificarlos. según el canal del
cual proceden. y mostrarlos en la pantalla adecuada
para su visualización. Simultúnc<lmcntc. almacena los
datos. para su posterior interpretación y análisis. en un
5
archivo de extensión *.xls [5]. se guardan también los
nombres de los cuatro canales que monitorcan el
proceso. nombre del operador. hora inicio. hora del fin
del proceso, visualización de alarmas, ctc. ver figuras
3(a). 3(b) y 3(e).
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Fig.3 (a) Panel Principal
Fig.3 (b) Estt1lctura del programa
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Fig 3 (e) Algoritmo de programación
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6Algoritmo:
El programa envía (por los pines del puerto
paralelo) una señal de selección del canal (pin 14 y
1), luego envla otra señal para el inicio de conversor
ADC (pin 16) , dentro del periodo de activación
envía otra señal por el pin 17, de acuerdo a la
Figura No 4, luego el conversor envía una señal al
puerto paralelo (pln 10), indicando que el dato digital
está listo para ser adquirido (fíg. 5). La palabra digital
es obtenida y almacenada en memoria, luego el
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Se ha obtenido un sistema de monitoreo y
adquisición de datos de bajo costo que con el uso y
soporte de sotiware son de mucha ayuda tanto para la
investigación científica así como para los procesos de
producción.
El sistema brinda mucha información adicional e
importante en procesos adicionales que se encuentran
cn un archivo Excel.
TRABAJOS FUTUROS
Crear un sistema de adquisición y control por
computadora haciendo uso de los microcontroladores
o DSP (procesadores digitales de señales) los que van
a mejorar el desempeño del sistema.
Crear un sistema SCADA (Supervisor y Control
And Data Adquisition) a través del uso de Internet.
Realizar los mismo proyectos con el uso del
Software de Labwlndows CVI de NI, debido a las
facilidades en la manipulación de la información para
procesos más complejos.
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